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BRUKSANVISNING
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (luftkonditioneringsapparat)

Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar 
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

BRUKSANVISNING

MODELL:
* Skriv ner modellnamnet.
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1. 	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs 
detta avsnitt noga innan du använder produkten och se 
till att du följer dessa säkerhetsföreskrifter.
Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att 
följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar 
klassificeras enligt följande:

 VARNING
Detta märke varnar om risk för dödsfall eller all-
varlig skada.

 VAR FÖRSIKTIG
Detta märke varnar om person- eller egendoms-
skada.

Detta märke betecknar en handling som är 
FÖRBJUDEN.
Detta märke betecknar en handling som är 
OBLIGATORISK.

 VARNING
•	 Denna produkt innehåller inga 

reparerbara delar. Anlita alltid 
auktoriserad servicepersonal för reparation 
av denna produkt. 
Felaktig manövrering kommer att orsaka 
elstöt eller eld.

•	 Vid händelsen av ett fel så som brinnande 
lukt, stoppa omedelbart klimatapparaten 
och koppla bort all strömförsörjning genom 
att stänga av den elektriska brytaren eller 
koppla ur strömsladden. Konsultera sedan 
auktoriserad servicepersonal.

•	 I händelse av ett åskväder eller något 
tidigare tecken på ett blixtnedslag, stäng av 
luftkonditioneringen via fjärrkontrollen och 
avstå från att röra luftkonditioneringen eller 
strömkällan för att förhindra elolyckor.

•	 Denna produkt är inte avsedd att användas av 
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller personer 
som saknar erfarenhet och kunskap, såvida 
de inte övervakas eller mottagit instruktioner 
angående användning av denna produkt av 
en person som ansvarar för deras säkerhet. 
Barn bör övervakas för att säkerställa att de 
inte leker med denna produkt.

•	 Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv 
sönder och kasta plastpåsarna så att barn 
inte kan leka med dem. Barn riskerar att 
kvävas om de leker med plastpåsarna.

•	 Använd inte brandfarliga gaser i närheten av 
produkten.

•	 Använd ej med blöta händer.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 

m (40 tum) från denna produkt.
•	 Efter en längre tids användning, se till att 

kontrollera monteringen av fjärrkontrollen för 
att förhindra den här produkten från att falla 
ned.

•	 Installera inte fjärrkontrollens hållare nära en 
eldstad eller andra värmeaggregat.

•	 Utsätt inte produkten direkt för vatten.
•	 Rör inte knapparna med vassa föremål.
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2. 	FÖRBEREDELSER

 VARNING
•	 Var noga med att undvika att spädbarn och 

småbarn råkar svälja batterierna.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Om läckande batterivätska kommer i kontakt 

med huden, ögonen eller munnen ska du 
omedelbart skölja med rent vatten, och 
kontakta din läkare.

•	 Urladdade batterier måste tas bort 
omedelbart, och tas om hand enligt lokala 
lagar och bestämmelser i ditt område.

•	 Försök inte ladda brunstensbatterier.
•	 Använd inte urladdade batterier som har 

laddats.

Vi ber dig kontrollera att följande tillbehör ingår.

Fjärrkontrollen Hållare för fjärrkontroll

Gängpressande skruvar Batterier

 VAR FÖRSIKTIG
•	 Installera inte fjärrkontrollens hållare under 

följande förhållanden: 
- Alla platser med direkt solljus 
-	�Platser som påverkas av värmen från en 

kamin eller uppvärmningsapparat

Infoga

Montering av hållare för fjärrkontroll

321

Skjut uppSkruvar

Batteriladdning och fjärrkontrollsförberedelse 
(R03/LR03/AAA x 2)

5

4
1

2

3

6

1~3. Sätt i batterierna enligt bilden ovan.
4.	Tryck på  för att starta inställning av 

klockan.

5.	Tryck på ( ) för ställa klockan.
Tryck på knapparna för att ändra klockan med en 
minut. 
Tryck på knapparna för att ändra klockan med tio 
minuter.
* Genom att trycka på  kan tidsvisningen 

ändras från 24-timmarsklocka till 12-timmarsklocka.
6.	Tryck på  för att slutföra inställningen.

ANTECKNINGAR:
•		Använd endast speciella typer av batterier. 
•		Blanda inte nya och använda batterier.
•		Batterier kan användas omkring 1 år vid normala 

förhållanden.
•	�	Om räckvidden på fjärrkontrollen förkortas märkbart, byt 

ut batterierna, och tryck  enligt 4.
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 VAR FÖRSIKTIG
•	 För att förhindra fel eller skada på 

fjärrkontrollen:
-- Placera fjärrkontrollen på där det inte kommer 

utsättas för direkt solljus eller hög värme.
-- Ta ur batterierna om produkten inte ska 
användas under en längre tid.

•	 Hinder såsom en gardin eller vägg mellan 
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan 
påverka den lämpliga signalöverföring.

•	 Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
•	 Häll inte vatten på fjärrkontrollen.

3.	 NAMN PÅ DELAR

 :	�Inställningen måste göras medan skärmen med 
inställningar visas för varje funktion.

  :	� Knappen är kontrollerbar endast när luftkonditioneringen 
är på.

För grundläggande operationer ...... Se sidan 5.

Startar eller stoppar klimatanläggningen.

Ändrar användningsläget.  

Justera inställningstemperaturen.  

 

Fjärrkontrollsskärm
I det här avsnittet visas alla möjliga indikatorer för 
beskrivning. I den verkliga driften, är displayen kopplad med 
driftknappen och visar endast de nödvändiga indikatorerna 
för varje inställning.

Tryck inte på den här knappen under normal 
användning.
Den startar provkörningen (endast för behörig 
servicepersonal).
ANTECKNINGAR:	� Om testkörningen startar oavsiktligt 

trycker du på  för att avsluta den.

Signalsändare
Rikta mot signalmottagaren för inomhusenheten korrekt. 
•	Arbetsområde är ca 7 m.
•	[  ] kommer att dyka upp när signalen överförs.
•	Inomhusenheten avger ett pip när den mottar 

signalen ordentligt. Om inget pip hörs, tryck på 
knappen igen.

För 10 °C Värmedrift ..................... Se sidan 6.

Aktiverar 10 °C Värmedrift.
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För Ekonomidrift .................................... Se sidan 6.

Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift.

För inställningar för luftflöde ................ Se sidan 5.

Styr fläktens hastighet.  

Ställer in automatiskt driften av sväng.  

Kontrollerar den vertikala luftflödesriktningen.

För Timer-operationer ............................ Se sidan 5.

Ställer in På-timer. *

Ställer in Av-timer. *

Ställer in insomningstimern.

Inaktiverar timerinställningen.

Justerar värdet på timerns eller klockans 
inställningar.

Startar klockinställning.

*	 Ställer du in På- och Av-timern aktiveras de i den inställda 
tidsordningen.

Efter byte av batterier
Tryck på denna knapp såsom det visas i följande 
bild. Använd spetsen på en kulspetspenna eller 
något annat litet objekt.

RESET
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4.	 GRUNDLÄGGANDE DRIFT
■■ 3 steg för att starta driften

1.	 Tryck på  för att starta eller stoppa driften.
2.	 Tryck på  för att välja driftsläge.

Användningsläget ändras enligt följande.
AUTO	 COOL	 DRY	 FAN	 HEAT

(Avkylning)	 (Avfuktning)	 (Fläktläge)	 (Uppvärmning)
3.	 Tryck på  för ställa in önskad temperatur.

Temperaturen ändras i steg om 0,5 °C.

Temperaturinställningsområde
Auto/Avkylning/Avfuktning 18,0 - 30,0 °C

Uppvärmning 16,0 - 30,0 °C

ANTECKNINGAR:
•	 I kylnings- eller avfuktningsläge ställer du in temperaturen 

lägre än den aktuella rumstemperaturen.
•	 I uppvärmningsläge,

-- ställ in temperaturen högre än den aktuella 
rumstemperaturen.

-- vid driftens början roterar inomhusfläkten med mycket 
låg hastighet i 3-5 minuter.

-- den automatiska avfrostningsdriften åsidosätter 
uppvärmningsdriften vid behov.

•	 I fläktläge är temperaturkontroll inte tillgängligt. 

■■ Växling av temperaturenhet
1.	 Tryck på  tills enbart klockan visas.
2.	 Tryck ned  i mer än 5 sekunder.

Aktuell temperaturenhet kommer att visas. 
(Fabriksinställning: °C)

3.	 Tryck på  för att ändra temperaturenheten.  
(°C ⇔ °F)

4.	 Tryck på  för att slutföra inställningen.
Om du inte håller in knappen i 30 sekunder kommer den 
visade temperaturenheten att ställas in.

5.	 LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR

5.1.	 Inställning av fläkthastighet

))  Tryck på  för att styra fläktens hastighet.
Fläkthastigheten ändras enligt följande.

(Auto) (Hög) (Medel) (Låg) (Tyst)

När  väljs, beror fläkthastigheten på 
driftsförhållandena.

5.2.	 Inställning för luftflödesriktning
Se luftkonditioneringens bruksanvisning för detaljerad 
information om luftflödesintervall.

■■ Inställning för vertikala 
luftflödesriktning
)) Tryck på  för att justerar den vertikala 

luftflödesriktningen.

■■ Svängfunktionsinställning
)) Tryck på  för att starta eller stoppa Sväng-

driften.
ANTECKNINGAR:

●	� Sväng-driften kan stanna tillfälligt, när inomhusenhetens 
fläkt roterar vid mycket låg hastighet eller stannar.

6.	 TIMERDRIFT
ANTECKNINGAR:	� När [  ]-indikatorn på inomhusenheten 

blinkar ställer du in klockan och timern 
igen. Det här blinkandet visar att den 
interna klockan går fel på grund av 
strömavbrott. 

6.1.	 På-timer eller Av-timer
På-timer startar operationen vid önskad tidpunkt.
Av-timer stoppar operationen vid önskad tidpunkt.
1.	 När du använder På-timer trycker du på . 

När du använder Av-timer trycker du på .

2.	 Tryck in ( ) för att ställa in on-tid eller off-
tid.
Trycka på knappen: Tiden kommer att ändras med +5/-5 
minuter.
Trycka in knappen: Tiden kommer att ändras med +10/-10 
minuter.

•	 För att stänga av Av/På-timern trycker du på  medan 
 visas på fjärrkontrollens display. 

Indikatorn kommer att försvinna.
ANTECKNINGAR:	� Om du ställer in insomningstimern efter 

att ha ställt in På- eller Av-timern avbryts 
På- eller Av-timern.

6.2.	 Program-timer
Programtimern fungerar som kombinationen av På-timer och 
Av-timer.

1.	 Ställ in På-timer och Av-timer. (Se "6.1.	På-timer 
eller Av-timer"). 
Timerinställningen ändras till programtimern 
automatiskt.

Timern vars starttid är närmast till den aktuella tiden har 
företräde.
Ordningsföljden på drift av timer visas enligt följande:

Timer Indikator på fjärrkontrollens display
På→Av-timer

Av→På-timer

ANTECKNINGAR: 
●	� Du kan bara ställa in programtimern inom 24 timmar.
●	� Om du ställer in insomningstimern efter att ha ställt in 

programtimern avbryts programtimern.
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6.3.	 Insomnings-timer 

Insomningstimern stöder din sköna sömn genom att moderera 
luftkonditioneringen gradvis.

1.	 Tryck in .
2.	 Tryck på ( ) för ställa in tiden tills driften 

stoppas.
Varje gång du trycker på knappen kommer tidsinställningen 
att ändras som följer:

9H
00M

7H
00M

5H
00M

3H
00M

2H
00M

1H
00M

0H
30M

timmar(30 min)

ANTECKNINGAR:	� Om du inte trycker på några knappar 
under 5 sekunder kommer fjärrkontrollens 
display återgå till standby-skärmen.

•	 Den inställda tiden behålls även om insomningstimern 
avslutas. För att upprepa insomningstimern trycker du på 

 medan  inte visas på fjärrkontrollens display.
•	 För att stänga Insomnings-timern trycker du på  

medan  visas på fjärrkontrollens display. 
Indikatorn kommer att försvinna.

Under Insomnings-timer-driften ändras 
inställningstemperaturen enligt följande bild.

I värmeläge

Ställa in 
temperaturen

Ställ in tiden

1 timme

Ställ in tiden

1 timme

1,5 timme

30 min

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

2 °C1 °C

I kylnings- eller avfuktningsläge

Efter den inställda tiden har löpt ut slås luftkonditioneringen av 
helt.
ANTECKNINGAR:	� Om du ställer in På- eller Av-timern efter 

att ha ställt in insomningstimern avbyts 
insomningstimern.

7.	 ENERGISPARDRIFT

7.1.	 Ekonomisk operation
Det sparar mer el än andra driftlägen genom att ändra den 
inställda temperaturen till en moderat inställning.

)) Tryck på  för att aktivera/inaktivera 
energispar-läget.

[  ]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

Driftläge Rumstemperatur

Avkylning/
Torrt

Några grader högre än den inställda 
temperaturen

Uppvärmning Några grader lägre än den inställda 
temperaturen

ANTECKNINGAR:
•	 I Kylning, Uppvärmning eller Avfuktnings-läge, är den 

maximala effekten av denna drift cirka 70% av den vanliga 
driften.

•	 Den här åtgärden kan inte utföras under övervakning av 
temperaturen i Auto-läget.

7.2. 	 Fläktstyrning för energibesparing

Vid avkylningsanvändning, när 
rumstemperaturen når inställd temperatur, 
roterar inomhusenhetsfläkten intermittent 
för att spara ström.
För att ändra inställningen, använd 
följande steg;

1.	 Tryck på  tills enbart klockan visas på 
fjärrkontrollens display.

2.	 Tryck ned  i mer än 5 sekunder.
Aktuell fläktkontrollstatus (  ) visas.

3.	 Tryck på -knappen för att växla mellan  
(på) eller  (av).

4.	 Tryck på  för att skicka inställningen till 
inomhusenheten.
Bildskärmen kommer att återgå till startskärmen.

ANTECKNINGAR:	� Om du inte trycker på några knappar på 
fjärrkontrollen under 30 sekunder efter att 

 visas, kommer  att stängas av. Börja i 
så fall igen från steg 2.

8.	 ANNAN DRIFT

8.1.	 10 °C Värmedrift

10 °C Värmedrift upprätthåller en rumstemperatur på 10 °C för 
att förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.

)) Tryck in  för att aktivera 10 °C Värmedrift.
Inomhusenheten kommer att ge ifrån sig ett kort pip och  
[  ] indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

)) Tryck på  för att stänga av luftkonditioneringen. 
[  ] indikatorn kommer att stängas av.

ANTECKNINGAR:
•	 Under 10 °C Värmedrift är endast  giltig.
•	 När rumstemperaturen är tillräckligt varm, kommer denna 

åtgärd inte att utföras.

9.	 INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR

9.1.	 Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod

Genom att ställa in en anpassad kod för inomhusenheten och 
fjärrkontrollen kan du specificera den luftkonditionering som 
fjärrkontrollen ska kontrollera.
När två eller fler luftkonditioneringar finns i rummet och du 
önskar hantera dessa separat, säll in anpassad kod (fyra 
möjliga valmöjligheter).
ANTECKNINGAR:	� Om anpassade koder skiljer sig mellan 

inomhusenheten och fjärrkontrollen, kan 
inte inomhusenheten ta emot en signal 
från fjärrkontrollen.
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Hur du ställer in anpassad fjärrkontrollskod

1.	 �Tryck på  tills enbart klockan visas på 
fjärrkontrollens display.

2.	 �Tryck ned  i mer än 5 
sekunder.
Den aktuella anpassade koden 
kommer att visas (inledningsvis 
inställd på A).

3.	 Tryck på  för att 
ändra den anpassade koden 
mellan A↔B↔C↔D.
* Se till att den anpassade 

koden som visas 
överensstämmer med 
luftkonditioneringens anpassade kod.

4.	 Tryck på  igen.
Den anpassade koden kommer att ställas in.  
Bildskärmen kommer att återgå till klockskärmen.

•	 För att ändra luftkonditioneringens anpassade kod, 
kontakta en auktoriserad servicepersonal (inledningsvis 
inställd på A).

•	  Om du inte trycker på några knappar under 30 sekunder 
efter att den anpassade koden visats, kommer skärmen 
att stängas av. Börja i så fall igen från steg 2.

•	 Beroende på fjärrkontrollen kan den anpassade koden 
komma att återgå till A när du byter batterier. I det här 
fallet, återställ den anpassade koden efter behov. Om du 
inte känner till inställningarna för luftkonditioneringens 
anpassade kod kan du prova var och en av de 
anpassade koderna tills du hittar koden som fungerar 
med luftkonditioneringen.

10.	FUNKTIONSINSTÄLLNING (Endast 
för auktoriserad servicepersonal)

Utför funktionsinställning enligt installationsvillkor med hjälp av 
fjärrkontrollen.

 VAR FÖRSIKTIG
Bekräfta om kabelarbetet för utomhusenheten har avslutats.

Bekräfta att locket för elskåpet på utomhusenheten är på plats.

•	 Denna procedur ändrar funktionsinställningarna som används 
för att styra inomhusenheten i enlighet med villkoren för instal-
lation. Felaktiga inställningar kan leda till funktionsstörning på 
inomhusenheten.

•	 När strömmen slås på, utför funktionsinställning enligt instal-
lationsvillkor med hjälp av fjärrkontrollen.

•	 Inställningarna kan väljas mellan följande två alternativ: funk-
tionsnummer och inställningsvärde.

•	 Inställningarna ändras inte om ogiltigt nummer eller inställ-
ningsvärde är valt.

•	 Se installationsmanualen som medföljer fjärrkontrollenheten 
när den trådbundna fjärrkontrollenheten används.

6-1. Ange läget för funktionsinställning
Medan du trycker på -knappen och -knappen samtidigt, 
tryck på -knappen för att ange läget för inställningsfunktionen.
Tryck in .

6-2. Val av funktionsnummer och inställningsvärde
(1)	 Tryck på -knapparna för att välja funktionsnum-

mer. (Tryck på -knappen för att växla mellan vänster 
och höger siffror.)

(2)	 Tryck på -knappen för att fortsätta ställa in värden. 
(Tryck på -knappen att återgå till val av funktionsnummer.)

(3)	 Tryck på -knapparna för att ställa in värden. 
(Tryck på -knappen för att växla mellan vänster och 
höger siffror.)

(4)	 Tryck på -knappen en gång för att skicka information 
om funktionsinställningen. Bekräfta det pipande ljudet.

(5)	 Tryck på -knappen en gång för att ordna funktionsinställ-
ningen. Bekräfta det pipande ljudet.

(6)	 Tryck på -knappen för att avbryta läget för funktions-
inställningen.

(7)	 Efter att ha slutfört funktionsinställningen, ska du slå av och 
på strömmen.

Funktions-
nummer

Inställ-
ningsvärde

 VAR FÖRSIKTIG
Efter att ha stängt av strömmen, vänta 30 sekunder eller mer 
innan du slår på den igen. Funktionsinställningen blir inte aktiv, 
om inte strömmen slås av sedan på igen.

Symbolen för filter
Välj lämpligt intervall för att visa symbolen för filter på inomhusen-
heten enligt uppskattade mängd damm som finns i luften i rummet.
Om indikationen inte behövs, välj ”Ingen indikation” (03).

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställ-

ningsvärde Beskrivning av inställning

11

00 Standard (2 500 timmar)
01 Långa tidsintervall (4 400 timmar)
02 Korta tidsintervall (1 250 timmar)
03 Ingen indikation ♦

Höjd på innertak
Välj lämplig innertakshöjd beroende på installationsplatsen.

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställ-

ningsvärde Beskrivning av inställning

20
00 Standard (3,2 m) ♦

01 Hög på innertak (4,2 m)
02 Lågt innertak (2,7 m) 

Höjd på innertaket är för ett 4-vägsutlopp.
Ändra inte denna inställning i läget för 3-vägsutlopp.

Utloppsriktningar
Välj rätt nummer av utloppsriktningarna enligt installationsvillkoren.

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställ-

ningsvärde Beskrivning av inställning

22 00 4-vägs ♦

01 3-vägs

Justeringsintervall för vertikal vindriktning
Ändra inställningarna till ”Uppåtriktad” (01) för att förhindra drag.
Observera att luftflödet under vissa användningsförhållanden 
kan lämna smuts på innertaket. Användning av tillbehöret ”Pa-
neldistanssats” rekommenderas i ett sådant fall.

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställ-

ningsvärde Beskrivning av inställning

23
00 Standard ♦

01 Uppåtriktad
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Standard

Uppåtriktad Räckvidd för ändring  
av luftflödesriktning

Utlopp tvärsnitt

UPP

Innertak

Styrning av rumstemperatur genom inomhusenhetssensor
Beroende på miljön för installationen, kanske en korrigering av 
rumstemperaturen kan krävas.
Välj lämplig inställning för styrning enligt miljön för installatio-
nen.
Korrigeringsvärdena visas annorlunda från standardinställning-
en ”00” (tillverkarens rekommenderade värden).

(♦...  Fabriksinställning)
Funktionsnum-

mer
Inställ-

ningsvärde
Beskrivning av inställ-

ning

30
(För 

kylning)

31
(För 
upp-
värm-
ning)

00 Standardinställning ♦
01 Ingen korrektion 0,0 °C
02 -0,5 °C

Mer kylning 
mindre 

uppvärmning

03 -1 °C
04 -1,5 °C
05 -2,0 °C
06 -2,5 °C
07 -3,0 °C
08 -3,5 °C
09 -4,0 °C
10 +0,5 °C

Mindre 
kylning mer 

uppvärmning

11 +1,0 °C
12 +1,5 °C
13 +2,0 °C
14 +2,5 °C
15 +3,0 °C
16 +3,5 °C
17 +4,0 °C

Automatisk omstart
Aktivera eller avaktivera automatisk omstart efter ett strömav-
brott.

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställnings-

värde Beskrivning av inställning

40 00 Aktivera ♦
01 Avaktivera

*	Automatisk omstart är en nödfunktion till exempel för strömav-
brott etc. Försök inte att använda denna funktion under normal 
drift.Var noga med att driva enheten med fjärrkontrollen eller 
extern enhet.

Anpassad fjärrkontrollskod
(Endast för trådlös fjärrkontroll)
Inomhusenheten med standardkod kan ändras.
Välj lämplig egen kod.

(♦...  Fabriksinställning)

Funktionsnummer Inställnings-
värde Beskrivning av inställning

44

00 A ♦
01 B
02 C
03 D

Extern styrkälla
Läget “Drift/Stopp” eller läget “Forcerat stopp” kan väljas.

(♦...  Fabriksinställning)

Funktionsnummer Inställnings-
värde Beskrivning av inställning

46

00 Läget 1 Drift/Stopp ♦
01 (Inställning förbjuden)
02 Läget forcerat stopp
03 Läget 2 Drift/Stopp

Styrning av inomhusenhetens fläkt för energibesparing 
vid kylning
Aktiverar eller inaktiverar funktionen strömbesparing, genom 
att kontrollera inomhusenheten fläktrotation när utomhusenhe-
ten stoppas under drift för kylning.

(♦...  Fabriksinställning)

Funktionsnummer Inställnings-
värde Beskrivning av inställning 

49
00 Avaktivera
01 Aktivera
02 Fjärrkontrollen ♦

00: När utomhusenheten stoppas, fungerar inomhusenhetens 
fläkten kontinuerligt efter inställningen på fjärrkontrollen.

01: När utomhusenheten har stoppats, fungerar inomhusenheten 
fläkten periodvis vid en mycket låg hastighet.

02: Aktivera eller avaktivera den här funktionen genom fjärr-
styrningsinställningar.

*När du använder en 3-tråds fjärrkontroll kan inställningen inte 
göras med hjälp av fjärrkontrollen. Ställ in till ”00” eller ”01”.

Byta funktioner för extern utloppsterminal
Funktioner för den externa utgångsterminalen kan bytas.

(♦...  Fabriksinställning)
Funktions-

nummer
Inställ-

ningsvärde Beskrivning av inställning 

60

00 Användningsstatus ♦
09 Felstatus
10 Status för inomhusenhetens fläktdrift
11 Extern värmare

Registrera inställningen
•	 Registrera alla ändringar för inställningar i följande tabell.

Funk-
tions-

nummer
Inställning

Inställ-
nings-
värde

11 Symbolen för filter
20 Höjd på innertak
22 Utloppsriktningar
23 Justeringsintervall för vertikal vindriktning
30 Styrning av rumstemperatur ge-

nom inomhusenhetssensor
Kylning

31 Uppvärmning
40 Automatisk omstart
44 Anpassad fjärrkontrollskod
46 Extern styrkälla

49 Styrning av inomhusenhetens fläkt för ener-
gibesparing vid kylning

60 Byta funktioner för extern ut-
loppsterminal

Efter att ha slutfört funktionsinställningen ska du slå av ström-
men och slå på den igen.


