Varmepumpar med hog kapacitet

3 Kopplingsschema

3.1 Enstaka enhet
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Varmepumpar med hog kapacitet

Brytare Beskrivnig ON OFF Fabriksinstéllning
ON
H EI EI EI S1-1 Styrlage Fjarrstyrning Standardstyrning OFF
12 3 4
ON
EI EI H H 1.3 Vattenpump Styrning av flera Styrning av OFF
58 vattenpumpar en vattenpump
Styrning av en
B variabelt Styrning av en
EI B H H S1-4 Vattenpump rotationspump och variabelt OFF
12 3 4 en fast rotationspump
rotationspump
ON
BHHH | s : : on
12 3 4
i, [e
A=2esa=A
oN
H H E B 65kW: 0010;
e sa DIP-brytare for 75kW: 0011;
onN installning av 110kw: 0101;
H H H H kapacitet 140kW: 0111;
PR T |
ON
R O
0-F for installning av
c07.0 enhetsadress pa DIP-brytarna
é" "i ENC1 0 indikerar huvudenheten,
Lo medan 1-F indikerar ) 0
gl hjalpenheterna
(parallellanslutning)
Kod Beskrivning Kod Beskrivning Kod Beskrivning Kod Beskrivning
_fl5 Temperatursensor for Sensor for COOL/HEAT | Fiarrsignal for kylning/
Fan A/B DC-flakt TS5 vattentank Two vattentemperatur vid utiopp uppvarmning
ST1 4-vagsventil Intagstemperatur for Tw Sensor for ON/OFF Fjarrsignal pa/av
T6A kéldmedium i EVI vattentemperatur vid utlopp
svi 3-vagsventil plattvarmevaxlare Sensor for Water-SW Flddessensor
SV5/Sve/ Magnetventil Utloppstemperatur for Tp1/Tp2 utloppstemperatur W.P-SW Port for vattentrycksgivare
SV8A/SVSB T6B koldrn"edlum"| EVI
XT1 Terminalblock plattvarmevéxlare Th Sensor fér sugtemperatur TEMP-SW f’:c',)?r\t/:titre;né"emperawrsensor
Sensor for R Hoégtrycksgi
. Taf7 utloppstemperatur for spole| H-yL ogirycksgivare Hjalpkontakt for
H_SW1/2 Hoégtryckssensor L-YL Lagtrycksgivare KmM1 systemvarmare
Frostskyddssensor for .
L-PRO Lagtryckssensor Taf1 vatteninlopp RA/RB Strypventil Hjalpkontakt for varmare
- EXVA/EXVB Elektronisk Km2 till varmvattenberedaren
Temperaturskydd Taf2 Frostskyddssensor for ' .
TP-PRO for utlopp a vattenutiopp /EXVC expansionsventil — p
= ndikatorlampa fér
T3A/T3B Rértemperatursensor . CCH Vevhusvérmare HL1 kompressorstatus
for kondensorn Twi Sensor for . “
vattentemperatur EVA-HEAT Plattvarmevaxlare Hjalprela for
T4 Utomhustemperatursensor vid intag varmeband KA1 inverterarpump
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